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Pengertian
Kegiatan  menjaga  keandalan  bangunan  gedung  khususnya
saluran  air  bersih  beserta  prasarana  dan  sarananya  agar
bangunan gedung selalu laik fungsi.

Tujuan
Sebagai acuan penerapan  langkah-langkah untuk  perbaikan
saluran air bersih

Kebijakan
SK  Direktur  Nomor  :  800/010/MFK/RSUD/2022
tentangPemeliharaan  Alat  Non  Medis  di  RSUD  Dr.  Muhammad
Zein Painan

Prosedur

1. Prosedur  perbaikan saluran air bersih dilakukan apabila terjadi
kerusakan  saluran  air  bersih  di  ruangan  bangunan  RSUD
Dr.Muhammad Zein Painan

2. Prosedur perbaikan saluran air bersih dilakukan sebagai berikut :
a. Petugas  IPLRS  memeriksa dan  mengamati  saluran  air

bersih yang bermasalah misalnya terjadi kebocoran
b. Lakukan  hal-  hal  berikut,  bila  terjadi  kebocoran  pada

sambungan pipa PVC :
 Matikan aliran air dari stop kran yang ada

 Ganti sambungan Pipa yang bocor

 Lem kembali dengan lem PVC sejenis dengan pipa atau

balut dengan karet bekas ban dalam motor untuk kondisi
darurat  (bersifat  sementara)  sehingga  kebocoran  dapat
dihentikan.

 Jalankan kembali air bersih yang ada

3.  Hasil Perbaikan
a. Apabila  hasilnya  sesuai  →Keterangan  (laporan  saluran

sudah diperbaiki ke Ka.IPLRS)
b. Apabila hasil tidak sesuai → Keterangan (rencana perbaikan,

Kebutuhan spare part → Rekomendasi (Ka.IPLRS)
Unit Terkait  IPLRS
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